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8.7      Меню 7: Аналоговые входы/выходы
Рис. 8-8 Логическая схема Меню 7
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Все параметры показаны в своих значениях по умолчанию
Mentor MP Краткое руководство                                                                                                                                                                49
ООО “ВИК-Энерго” тел. +7(800) 333-47-37

 сайт: www.vecgroup.ru e-mail:info@vecgroup.com



Техника
безопасности

Сведения об
изделии

Механическая
установка

Электрическая
установка

Приступаем к
работе

Работа
двигателя

Работа с картой
SMARTCARD

Дополнительные
параметры Диагностика Листинг UL
8.8      Меню 8: Цифровые входы/выходы
Рис. 8-9 Логическая схема Меню 8
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Запуск вперед
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Рис. 8-10 Логическая схема Меню 8 (продолжение)

* Более подробная информация приведена в Руководстве пользователя.
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Эта логическая схема справедлива, только если все
параметры находятся в своих значениях по умолчанию 
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Рис. 8-11 Логическая схема Меню 8 (продолжение)
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